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Kurzbeschreibung Motor und Steuerung
Bei den elektrisch betriebenen ISO-Shadow Jalousiegläser ist 
ein 24 V Gleichstrommotor mit Encoder für die Auf- und Abbe-
wegung sowie die Wendung der Lamellen verantwortlich. 

Das aus der Isolierglasscheibe seitlich herausgeführte An-
schlusskabel ist eine ca. 200 mm lange 4 x 0,14 mm²  
PVC-Litze. 

Öffnen, Schließen bzw. Wenden der Sonnenschutz- und Sicht-
schutz-Jalousie erfolgt durch ein entsprechendes Signal auf 
die jeweilige Steuerleitung.

Abb. 1
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Anschlussdaten der Sichtschutz-Jalousie ISO-Shadow E

Eingangsspannung: 24 Volt Gleichspannung SELV (Abb. 2)
max. Spannungsabweichung: -1/+3V
max. Eingangsstrom je Jalousie: 0,5 A
max. eff. Restwelligkeit (Ausgang Netzteil): 2%
Spannungsfreischaltung: nicht erforderlich
Zertifikate:  ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004 + COR 1 : 2009

Abb. 2  Schematische Darstellung Grundanschluss

ACHTUNG: ISO-Shadow-Scheiben dürfen nur mit Schutz-
kleinspannung, „safety extra-low voltage“ (SELV) betrie-
ben werden.
HINWEIS: Der elektrische Anschluss muss nach den gel-
tenden VDE-Bestimmungen, insbesondere der DIN VDE 
0700/0100 und den Vorschriften der örtlichen EVU sowie 
UVV erfolgen. 
Die Zuschaltung der Betriebsspannung darf erst nach er-
folgter Montage und Anschluss aller Leitungen und Geräte 
erfolgen.
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Art der zu verwendenden Kabel sowie Leitungslängen
In der Konstruktion müssen Silikonkabel mit einem Mindestquerschnitt von 4 x 0,5 mm² verwendet werden. 
Außerhalb der Konstruktion können andere, dem vorgeschriebenen Kabelquerschnitt entsprechende Kabel 
verwendet werden. Ein Richtwert für die maximale Leitungslänge ist bei 4 x 0,5 mm² Kabeln 15 m bei einer An-
zahl von maximal 8 Jalousien. Durch entsprechend höhere Leitungsquerschnitte können die Leitungslänge und 
maximale Anzahl der Jalousien entsprechend erhöht werden. Es muss dabei aber immer gewährleistet sein, 
dass die geforderte Spannung von 24 Volt an jeder Jalousie anliegt.

Anschluss ISO-Shadow Jalousieglas in der Trennwand
1. Die Aderenden des in der Konstruktion verlegten Silikonkabels und des Kabels an der Scheibe abisolieren.
2. Je ein ca. 30 mm langes Schrumpfschlauchstück bei einem Kabel über jede Ader führen.
3. Mittels Quetschklemmen (z.B. Aderendhülsen) die einzelnen Adern des einen Kabels mit den entsprechen-

den Adern des anderen Kabels verbinden (rot mit rot, schwarz mit schwarz).
4. Schrumpfschlauch über jede Quetschverbindung schieben und mit einem Heißluftföhn aufschrumpfen. Die 

Silikonkabel werden dann einzeln zum Steuergerät bzw. Netzgerät weitergeleitet. Werden Kabel zusam-
mengefasst, um einzelne Gruppen zu bilden, wird analog verfahren.
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Ansteuerungsarten
Konventionell Funk SMI

Produkt: ISO-Shadow E

Produkt: ISO-Shadow E Funk

Produkt: ISO-Shadow E SMI

z.B. 16 einzeln ansteuerbare 
Antriebe auf einer Leitung
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Hinweis zur Messung des Isolationswiderstands
Nach DIN VDE 0100 Teil 610 (Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000V / Prüfungen, 
Erstprüfungen) ist bei SELV-Spannungen, wie von Glastec vorgeschrieben, eine Messgleichspannung von 250 
Volt vorgesehen. Diese darf aufgrund der verwendeten elektronischen Bauteile nicht überschritten werden. Der 
minimale Isolationswiderstand beträgt laut Norm 0,25 MΩ.

ACHTUNG! Eine Messung des Isolationswiderstandes zwischen den Leitern des Anschlusskabels der 
Scheibe führt zur Zerstörung der elektronischen Bauteile der Jalousie und somit auch der Scheibe.

Netzunabhängiger Probelauf
Sowohl vor als auch nach der Verglasung bzw. vor dem Anschluss an eine Steuerung, ist ein netzunabhängiger 
Probelauf vorzunehmen und im Abnahmeprotokoll zu dokumentieren.

Abnahmeprotokoll
Nach erfolgter Montage muss, um die Gewährleistungs- und Garantiebestimmungen zu erfüllen, ein von dem 
einbauenden oder den Elektroanschluss vornehmenden Unternehmen oder im Fall des Selbsteinbaus / Selbst-
anschlusses vom Bauherrn mit Stempel / Unterschrift versehenes, vollsätndig ausgefülltes Abnahmeprotokoll 
an Glastec gesandt werden. Liegt das Abnahmeprotokoll nicht vor, bitte mit dem Lieferanten in Verbindung 
setzen. 

WICHTIGER HINWEIS
Diese Technische Richtlinie ist Bestandteil aller Angebote und Verträge über Lieferungen und Leistun-
gen von Glastec, auch wenn bei künftigen Geschäftsbeziehungen eine Bezugnahme nicht mehr aus-
drücklich erfolgen sollte. Die genaue Einhaltung dieser Technischen Richtlinie ist Voraussetzung für 
die Gewährleistung / Garantieleistungen von Glastec.
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